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Abstrak—Pemilihan metode pentanahan pada multi
generator menjadi pertimbangan penting dalam sebuah industri
yang memiliki tegangan menengah. Hal ini dikarenakan
seringnya terjadi gangguan ke tanah serta besarnya arus
gangguan satu fasa ke tanah pada masing–masing generator.
Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan pentanahan generator
akan menyebabkan kerusakan yang sangat berarti pada
peralatan tersebut. Tugas akhir ini akan membahas berbagai
macam metode pentanahan pada generator yang beroperasi di
Industri Minyak Nabati. Besar arus gangguan satu fasa
merupakan faktor  utama dalam pemilihan pentanahan sistem.
Berdasarkan hasil simulasi hubung singkat 1 fasa ke tanah,
maka dapat ditentukan kombinasi pentanahan pada masing-
masing generator disistem tegangan menengah yaitu Low
Resistance – Open atau sebaliknya. Selain itu, akan dibahas juga
pengaman arus gangguan ketanah. Dengan adanya penambahan
pembangkit dan beban pada perusahaan ini, akan berpengaruh
pada besar arus hubung singkat pada sistem kelistrikan
diperusahaan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis ulang
penyetelan kordinasi rele proteksi yang ada seperti rele
pengaman gangguan tanah (Ground Fault Relay) serta
menggambarkan kurva karakteristiknya.
Kata Kunci— Gangguan 1 fasa ke tanah, koordinasi proteksi,
pentanahan,rele gangguan ketanah.
I. PENDAHULUAN
Ndustri Minyak Nabati merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang industri minyak nabati oleo & bio
energy. Sistem kelistrikan Industri Minyak Nabati
mempunyai beberapa alternatif suplai energi untuk kebutuhan
beban operasionalnya yaitu PLN, dua unit Steam Turbine
Generator (STG), dan dua unit Diesel Generator(DG). Dalam
rangka peningkatan jumlah hasil produksi, mengakibatkan
daya listrik di Industri Minyak Nabati juga bertambah. Untuk
memenuhi kekurangan daya listrik tersebut maka akan
dilakukan penambahan  2 unit generator dengan daya 6,4 MW
dan 10 MW. Dengan adanya penambahan pembangkit dan
beban pada PT. Wilmar akan berpengaruh pada arus hubung
singkat (Short Circuit Current) pada sistem kelistrikan
diperusahaan tersebut[6]. Untuk itu perlu dilakukan analisis
ulang setting rele proteksi yang ada seperti rele pengaman
gangguan tanah (Ground Fault Relay) serta menggambarkan
kurva karakteristiknya[4].
Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah:
1. Memberi referensi keuntungan dan kekurangan dalam
pemilihan metode pentanahan pada multi generator di
Industri Minyak Nabati.
2. Memahami metode pengaman ground fault relay pada
pentanahan sistem generator.
3. Menyetel ulang koordinasi rele gangguan ketanah yang
masih belum tepat setelannya.
II. METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir
ini adalah sebagai berikut:
START
Pengumpulan Data dan Literatur
Pemodelan Single Line Diagram Sistem
Analisis Load Flow
Simulasi dan Analisis Hubung Singkat pada Masing-masing
Metode Pentanahan







Simulasi dan Setting Rele Proteksi Pentanahan Sistem
Pemilihan Metode Pentanahan
Sistem yang Tepat
Gambar 1. Diagram Alir Metodologi
III. STUDI KASUS SISTEM KELISTRIKAN INDUSTRI
MINYAK NABATI
A. Sistem Kelistrikan Industri Minyak Nabati
Industri Minyak Nabati memiliki total suplai energi
listrik sebesar 51.9 MW .Total beban maksimum yang
terpasang besarnya sekitar  40.8 MW.Ini adalah untuk kondisi
Peak Load dimana semua sumber aktif kecuali DG 1.6
MW[11].
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Sistem distribusi yang digunakan adalah sistem secara
radial dengan membuka switch-switch pada single line
diagram. Adapun tegangan  menengah yang digunakan adalah
10.5 kV. Tegangan menengah  ini akan diturunkan menjadi
tegangan yang lebih rendah  dengan trafo step-down menjadi
0.4 kV dan 3.3 kV.
B. Jenis Pentanahan yang Digunakan
Pada simulasi tugas akhir  ini menggunakan beberapa
jenis pentanahan sistem pada generator, diantaranya
pentanahan langsung (Solid), pentanahan impedansi
(pentanahan dengan tahanan rendah(LRG) dan tahanan
tinggi(HRG) dan tanpa diketanahkan(Open).Untuk
pentanahan dengan tahanan rendah, besar arus yang mengalir
dibatasi sebesar 200 – 600 A[1], sedangkan pada pentanahan
dengan tahanan tinggi besar arus yang mengalir dibatasi
maksimal 10 A[1].
Untuk jenis pentanahan:
 Tahanan rendah menggunakan NGR 400 A
 Tahanan tinggi mengunakan  NGR 10 A .
IV. HASIL SIMULASI DAN ANALISA
A. Simulasi Pentanahan untuk Generator PWS STG 01 dan
PWS STG 02 serta Pemilihan Tipikal Koordinasi
Generator PWS STG 01 dan PWS STG  02 berada
dalam satu bus pada sistem kelistrikan Industri Minyak
Nabati. Untuk pemasangan sistem pentanahan pada generator
yang berdekatan dalam satu bus maka perlu untuk melakukan
simulasi pentanahan serta melihat respon arus hubung
gangguan yang terjadi pada saat terjadi gangguan hubung
singkat satu fasa ketanah dari setiap kombinasi pentanahan
yang digunakan pada 2 generator tersebut. Dimana kondisi
semua generator ON kecuali DG.
Gambar 2. SLD-Industri Minyak Nabati Sheet 02
Pada tabel 1. Dibawah adalah hasil simulasi kombinasi
pada setiap metode pentanahan sistem pada generator PWS
STG 01 dan 02 yang bekerja paralel di Industri Minyak
Nabati.
Tabel 1.
Besar Arus Hubung Singkat Total 1 Fasa ke Tanah Pada Setiap Pentanahan
Dari hasil simulasi diatas dapat dilihat arus hubung
singkat satu fasa ketanah  yang nilai nya  paling kecil 10
Ampere terdapat pada 2 kombinasi pentanahan yaitu
pentanahan High Resistance–Open dan pentanahan Open –
High Resistance. Dari 2 jenis pentanahan ini memiliki
karakteristik yang sama,hal ini dikarenakan spesifikasi dari 2
generator ini sama,khususnya untuk nilai impedansi dari
kedua generator tersebut. Sehingga dari hasil simulasi arus
hubung singkat diatas  untuk pentanahan pada generator yang
beroperasi paralel pada tegangan menengah, kita dapat
memilih High Resistance-Open atau sebaliknya[1].Hal ini
dikarenakan untuk menghindari mengalirnya aliran arus
harmonisa ketiga pada antar generator. Namun pada
kombinasi metode pentanahan ini sulit untuk mendeteksi
lokasi terjadinya gangguan karena nilai arus gangguan yang
kecil sehingga dibutuhkan peralatan pengaman yang lebih
banyak untuk keamanan sistem kelistrikan,sehingga biaya
yang digunakan juga ototamatis lebih mahal[8].
Pada umumnya industri yang memiliki generator yang
bekerja paralel pada level tegangan menengah banyak yang
mengaplikasikan pentanahan Low Resistance-Open atau
sebaliknya[1].Hal ini adalah untuk memudahkan dalam
mendeteksi lokasi terjadinya gangguan,dapat menghindari
mengalir nya aliran arus harmonisa ketiga antar generator,
serta untuk menjamin kontinuitas dari kelistrikannya[1].
Sehingga instalasi pentanahan sistem yang tepat pada sistem
kelistrikan Industri Minyak Nabati adalah pentanahan Low
Resistance-Open atau sebaliknya.
Untuk setelan rele pengaman gangguan ketanahnya kita
harus lakukan koordinasi khusus untuk rele ground fault nya.
Dimana generator PWS STG 01 diaplikasikan dengan
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pentanahan 400 A dan generator PWS STG 02 tanpa
pentanahan. Generator PWS STG 01 dan PWS STG 02
memiliki kapasitas yang sama yaitu 18.75 MVA.
B. Analisis Setelan Existing Rele Ground Fault Tipikal 1
Untuk melihat koordinasi dari rele yang terpasang
dibutuhkan data setelan rele existing pada Industri Minyak
Nabati.Berikut akan ditampilkan data setelan rele yang
terpasang.Dari SLD yang ditampilkan dibawah masih terdapat
bus yang belum ada pengaman Rele ground fault sehingga
perlu ditambahkan.
Gambar 3. a) SLD Kondisi Existing b) SLD Setelah Diperbaiki














Gerin Sepam 40 600/5
Curve Type DT




Gerin Sepam 40 600/5
Curve Type DT




Gerin Sepam 20 600/5
Curve Type DT
Pickup Range x CT Sec. 0.1-15
Pickup 0.1
Time Dial 0.1
Dari setelan existing rele ground fault diatas jika diplot
kurva nya adalah seperti berikut:
Gambar 4.Koordinasi Rele Ground Fault Existing-Tipikal 1
Dari kurva plot existing diatas terlihat bahwa koordinasi
waktu antara rele35,rele 32 serta rele R.AP3.01-1 masih
belum tepat dan perlu diperbaiki.Hal ini dikarena kurva
Definite Time nya masih berimpit dan ini akan berakibat rele
akan bekerja atau trip bersamaan. Disamping itu,di single line
diagram tipikal 1  diatas masih perlu ditambah rele pengaman
untuk mengaman kan Trafo 52011 dan penambahan CT untuk
merasakan gangguan graund fault yang terjadi.Dan juga
penambahan rele pengaman Ground fault dan CT pada bus
52001 karena ada percabangan pembagian beban[5].Sehingga
sistem kelistrikannya lebih aman.
C. Rekomendasi Penyetelan Ulang Rele Ground Fault dan
Penambahan Rele Ground Fault
 R37(Tambahan):
Manufacturer    = Merlin Gerin
Model = Sepam 1000
Curve Type        = Definite Time
Isc 1φ = 400 A− 52011 = 2 ∗ 10√3 ∗ 10500 = 109.9 ≈ 1101.2 ∗ ≤ ≤ 0.8 ∗ −− 52003 [6]1.2 ∗ 110 ≤ ≤ 0.8 ∗ 7100132 ≤ ≤ 5680
Sehingga dapat ditentukan CT yang akan digunakan
adalah 150/5
Instantaneous Pickup
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10% Isc 1φ  Ipp  50% Isc 1φ [12]
0.1 x 400  Ipp  0.5 x 400








Time Delay = 0,1 sec
 R36(Tambahan):
Manufacturer    = Merlin Gerin
Model = Sepam 1000
Curve Type        = Definite Time
Isc 1φ = 400 A− 52007 = 2 ∗ 10√3 ∗ 10500 = 109.9 ≈ 110= − 52011 + − 52007= 110 + 110= 2201.2 ∗ ≤ ≤ 0.8 ∗ − − 520011.2 ∗ 220 ≤ ≤ 0.8 ∗ 7600264 ≤ ≤ 6080
Sehingga dapat ditentukan CT yang akan digunakan
adalah 250/5
Instantaneous Pickup
10% Isc 1φ  Ipp  50% Isc 1φ
0.1 x 400  Ipp  0.5 x 400








Time Delay = 0,3 sec
 R35:
Manufacturer    = Merlin Gerin [9]
Model = Sepam 20
Curve Type        = Definite Time
Isc 1φ = 400 A
C T Ratio           = 600/5 A
Instantaneous Pickup
10% Isc 1φ  Ipp  50% Isc 1φ
0.1 x 400  Ipp  0.5 x 400
40  A  Ipp  200 A







Time Delay = 0,5 sec
 R29 dan R32:
Jika sebelumnya  R37, R36,dan R35  ini hanya berupa rele
arus lebih gangguan ketanah biasa, maka dalam analisis ini
direkomendasikan pengguanaan rele arus lebih gangguan
ketanah berarah atau 67N. Dengan mempertimbangkan
adanya double feeder, maka untuk meningkatkan
keandalan sistem dari segi sistem proteksinya, harus ada
koordinasi ketika salah satu feeder mengalami gangguan 1
fasa ke tanah. Hal ini dapat dicapai dengan cara memasang
rele 67N, sehingga ketika terjadi gangguan hubung singkat
1fasa ketanah  pada salah satu feeder, rele 67N akan
segera mendeteksi gangguan tersebut sehingga trip
pertama kali dan suplai daya ke beban tetap berlanjut
melalui feeder yang lainnya[5], [2].Untuk setting R29 dan
R32 adalah sama[2].
Manufacturer    = Merlin Gerin
Model = Sepam 2000
Curve Type        = Definite Time
Isc 1φ = 400 A
C T Ratio           = 600/5 A
Instantaneous Pickup
10% Isc 1φ  Ipp  50% Isc 1φ
0.1 x 400  Ipp  0.5 x 400
40  A  Ipp  200 A








Dipilih delay = 0,05 s
Direction : Reverse
Polarization : Voltage
Maximum Torque Angle (MTA)
R = 0,128
X = 0,12
β  = tan-1 X/R = 43.2°
Dipilih MTA = 43°
 R28 dan R31(Tambahan):
Pada single line diatas R28 dan R31 terletak pada double
feeder. Untuk setting rele R7 dan R8 disetel sama.
Manufacturer    = Merlin Gerin
Model = Sepam 40
Curve Type        = Definite Time
Isc 1φ = 400 A
C T Ratio           = 600/5 A (sama seperti R29 dan R32)
Instantaneous Pickup
10% Isc 1φ  Ipp  50% Isc 1φ
0.1 x 400  Ipp  0.5 x 400
40  A  Ipp  200 A







Time Delay = 0.7 sec
 R.AP3.01.-1:
Manufacturer    = Merlin Gerin
Model = Sepam 1000
Curve Type        = Definite Time
Isc 1φ = 400 A
C T Ratio = 1500/5 A
Instantaneous Pickup
10% Isc 1φ  Ipp  50% Isc 1φ
0.1 x 400  Ipp  0.5 x 400
40  A  Ipp  200 A







karena tap setting yang paling kecil 0.05 maka dipilih Tap
setting nya 0.05
Time Delay = 0.9 sec
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Gambar 5. Hasil Plot Setelan Rele Ground Fault tipikal-1 yang Telah
Diperbaiki
D. Rele Differential 87GN untuk Pengaman Generator PWS
STG 01[3]
Untuk menjaga keamanan generator dari resiko
terbakarnya belitan stator generator dari gangguan satu fasa
ketanah,maka perlu diberikan perlindungan tambahan
sehingga generator benar-benar mendapatkan perlindungan
maksimal ketika beroperasi. Salah satu caranya adalah
memberikan proteksi rele Differential 87GN. Dimana rele ini
akan melindungi generator dari 2 macam gangguan yaitu
gangguan 1 fasa ketanah dan gangguan gangguan 3 fasa.Rele
ini akan bekerja hanya ketika gangguan terjadi di bagian
internal generator yaitu diantara paralel CT yang digunakan
pada rele Differential 87GN tersebut.Untuk lebih detailnya
tentang penyetelan rele Diffrential 87GN akan dijelaskan
seperti dibawah.
Generator PWS STG 01 memilki kapasitas yaitu:
Daya generator   = 18.750 MVA
V = 10500 Volt
X”= 0,1264 pu= 18.75√3 ∗ 10.5 = 1030,9 A
 1.2 ∗ 1030,9= 1237,1= (10.5)18.75 = 5.88 ohm/pu= 0.1264 ∗ 5.88 ℎ
Rele Differential 87GN ini disetel tidak akan beroperasi jika
ada arus gangguan maksimum yang  terjadi pada eksternal
generator, dimana CT pada terminal generator akan
mengalami saturasi. Rele 87GN hanya akan melindungi
generator apabila gangguan hanya terjadi diantara paralel CT
saja.Untuk arus gangguan 1 fasa ketanah sendiri dibatasi
adalah 400 A sesuai dengan nilai NGR yang dipasang,
sedangkan untuk arus gangguan maksimum terdapat pada
gangguan 3 fasa[3].
Dengan Iset = 1237,1 dapat ditentukan CT yang dipakai yaitu
1200/5.
Nilai Bunden CT 1200/5 = 10 VA
RL (Kabel  antara CT dan Rele) = 4 mm2
= 4.56 ohm /Km [10]
= 0.00456 ohm/m
RLuntuk 2 meter = 2 x 0.00456 ohm
= 0.00912 ohmR (Tahanan belitan sekunder CT) = 105= 0.4 ℎ
P = 1 (untuk gangguan 3 fasa)= 0.743 ℎ
Gambar 6. SLD Pengaman Ground Fault Generator Differential Relay 87GN
Sehingga arus gangguan 3 fasa yang terjadi di internal
generator dapat dihitung seperti berikut := 10500√3 ∗ 0.743 = 8159
Dengan besar arus gangguan maksimum yang terjadi
pada internal generator diatas,dapat ditentukan tegangan
junction(Vj) yaitu pada paralel CT seperti berikut := [ + ( ∗ )] ∗= [0.4 + (1 ∗ 0.00912 ℎ )](8159240 )= 13.9
Diasumsikan untuk Safety Margin adalah 50%, maka  setelan
tegangan rele adalah := 1.5 (13.9 )= 21
Dari kurva eksitasi belitan CT 1200/5 dibawah untuk
nilai tegangan eksitasi = 21 Volt maka didapat nilai IE = 0.015
A. Jika diketahui tipikal impedansi rangkaian operasi rele
adalah 1700 ohm[3],dan I1 adalah ditentukan dari perusahaan
sebesar 0,01 A[3] .Maka bisa didapatkan arus pada rele
dengan tegangan 21 V adalah:= 211700 ℎ= 0.012
1200/5
1200/5
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Gambar 7. Kurva Eksitasi Belitan Sekunder CT 1200/5 (Tegangan dan
Arus)[3]
Sehingga dapat dihitung arus minimum gangguan internal
pada generator := [∑( ) + + ] X= 1,2,3,....n= 240 [ 2 ∗ 0.015 + 0.012 + 0.01]= 12.5
Waktu kerja rele = 0.05 detik
Sehingga persentase perlindungan stator generator adalah :[1 − ] ∗ 100%[1 − 12.5400 ] ∗ 100% = 96.8 %
Gambar 8. Hasil Plot setelan Rele 87GN
Untuk simulasi pentanahan generator PWS GTG dan
Future Generator (tipikal 2) pada sistem kelistrikan PT.
Wilmar dapat dilakukan dengan cara kombinasi pentanahan
yang sama seperti cara tipikal 1.Serta untuk penyetelan rele
ground fault dan rele differential 87GN dapat dilakukan sama
seperti cara sebelumnya.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari simulasi dan
analisa pada tugas akhir ini, dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Untuk Generator yang beroperasi paralel dalam satu bus
disarankan salah satu saja yang diketanahkan (Single Point
Grounding) dan yang lain  tidak diketanahkan. Hal ini
bertujuan untuk mencegah aliran harmonisa ketiga dari
satu generator ke generator lainnya. Sehingga mengurangi
efek harmonisa ketiga terhadap kawat netral
2. Pada pentanahan High Resistance arus gangguan satu fasa
ketanah dibatasi maksimal 10 Ampere dan Low Reistance
arus gangguan maksimal dibatasi 400 Ampere. Pada
umumnya industri tegangan menengah banyak yang
menggunakan Low Resistance,hal ini disebabkan untuk
memudahkan dalam mendeteksi letak gangguan.
3. Besar arus hubung singkat dengan pentanahan generator
dengan tahanan  cenderung tetap  pada periode 0,5 – 30
cycle. Sesuai dengan NGR yang terpasang pada sistem
pentanahan.
4. Rele pengaman Differential 87GN berfungsi untuk
mengamankan gangguan yang terjadi di internal generator.
5. Pentanahan langsung memiliki keuntungan tidak
menyebabkan tegangan lebih pada fasa – fasa yang tidak
terganggu,namun arus gangguan satu fasa sangat
besar,sehingga tidak aman untuk sistem tegangan
menengah.
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